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UWAGA:
1) Obwody zasilania opraw awaryjnych pozostają bez zmian
2) w celu zasilenia projektowanych central oddymiania należy we wskazanych 
rozdzielnicach zainstalować dodatkowe zabezpieczenie B16 
3) zasilenia centralek oddymiania wykonać kablem YDY 3x2,5mm
4) Nowe okablowanie prowadzić w korytkach PVC
5) pozostawić zapas kabla na falowaniu umożliwiający inwestorowi w 
późniejszym okresie montaż okablowania pod tynkiem 

MODERNIZACJA BUDYNKU WYDZIAŁU INFORMATYKI
ZUT W SZCZECINIE,
UL. ŻOŁNIERSKA 49

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
al. Piastów 17, 71-899 Szczecin
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