
OKNO ODDYMIAJĄCE "A"

największa powierzchnia kondygnacji: 21 m

2

, 5% = 1,05

powierzchnia okna = 1,19x1,67 = 1,98 m

2

powierzchnia czynna oddymiania = 1,98 x 0,63 (DO WEWNĄTRZ 60

O

) = 1,24 > 1,05

OKNO ODDYMIAJĄCE "B"

największa powierzchnia kondygnacji: 21 m

2

, 5% = 1,05

powierzchnia okna = 1,19x1,71 = 2,03 m

2

powierzchnia czynna oddymiania = 2,03 x 0,63 (DO WEWNĄTRZ 60

O

) = 1,27 > 1,05
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KLATKA "A" KLATKA "B"

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

w Szczecinie

al. Piastów 17, 71-899 Szczecin

Uwaga: można zastosować materiały i rozwiązania równoważne,

to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie

zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w

projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności

przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury,

ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności,

funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z

dokumentacji projektowej.
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